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N

Hausanschlusskasten

L1 L2 L3 N L1 – – N

L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N

L2 L3

PEL N PEL N
Netz-

anschluss
Ersatzstrom-

anschluss

MAXXICHARGE CCU V2 / V2+
1*

PEL N PEL N
Netz-

anschluss
Ersatzstrom-

anschluss

MAXXICHARGE CCU V2 / V2+
1*

PEL N PEL N
Netz-

anschluss
Ersatzstrom-

anschluss

MAXXICHARGE CCU V2 / V2+
1*

Verbraucher mit Ersatzstrom
Nur einphasige Verbraucher

–– – –L1 N– NL2 – NL3

Verbraucher ohne Ersatzstrom

L1 L2 L3 N

Anschlussschema Maxxicharge V2 / V2+
Ersatzstrom - 3 x einphasig + Lastumschalter

Nur einphasige Verbraucher dürfen mit Ersatzstrom versorgt werden.

Auslegung und Durchführung ist durch Fachkraft zu realisieren. Schutzvorrichtungen und
Erdung sind zu ergänzen.

1* Schalter ist bei Ersatzstromversorgung geöffnet, im Netzbetrieb geschlossen.


